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Juchnowiec Koscielny, /141 pazdziernika 2015 r.

Odpowiedz na zapytania Nr 3

Gmina Juchnowiec Kos$cielny informuje, ze w dniu 13 pazdziernika 2015 r. do tut
urzedu wplynglo poczta elektroniczng zapytanie dotyczace postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego pn.: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Juchnowiec Koscielny:

Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Zlotniki

Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ksigiynie-Kolonii

Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociggowej w kolonii Tryczowka, kolonia Dorozki, kolonia
Pariki,

W oparciu o art. 38 ust. 1a 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan
i udziela odpowiedzi jak nizej:

Pytania:

1. Czy Zamawiajqcy wymaga w toczni Sciekéw zastosowania zasuw odcinajgcych przed
i za pompami oraz przed i za separatorami umozliwiajgcymi w ten sposéb odciecie
Jjednego ,, ciggu” bez potrzeby catkowitego wylgczania z pracy tloczni?

2. Czy Zamawiajqgcy wymaga w tloczni Sciekéw zastosowania separatoréw poza
zbiornikiem magazynujgcym Scieki, umozliwiajgc w ten sposéb odcigcie jednego
»ciggu’” bez potrzeby catkowitego wylgczenia z pracy tloczni?

3. Czy Zamawiajgcy wymaga aby separatory w Hoczni Sciekéw byly ze stali
kwasoodpornej?

4. Czy Zamawiajgcy wymaga w tloczni zastosowania zbiornika magazynujqcego Scieki
odpornego na cisnienie 0,1 MPa w celu unikniecia ryzyka jego rozszczelnienia podczas
spietrzenia Sciekéw? Czy Dostawca musi przedstawi¢ odpowiednie protokoly z badan
potwierdzajgcych odpornosé zbiornika?

Odpowiedz na powyzsze pytania:

Dokumentacja techniczna na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej we wsi
Ziotniki, ktora stanowi zalgcznik do SIWZ, posiada obszerny opis zaprojektowanej pompowni
Scickéw, tzw. tloczni, wraz ze szczegdlowym opisem technologicznym, zawierajgcym
parametry techniczne zastosowanych materialdw i jej wyposazenia (str. 12 — 17) oraz rysunki
i schematy, niezbgdne do prawidlowego montazu pompowni.

Zgodnie z tescia zalgcznika Nr 9 do SIWZ — Wzér umowy, Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajagcemu m.in. protokoly prob i odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
oraz certyfikaty, atesty 1 karty gwarancyjne na wbudowane materialy i urzgdzenia.




